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Motivation

Die globalen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hinsichtlich des anthropogenen Klimawandels, der
Uberinanspruchnahme begrenzter Ressourcen sowie geopolitische Krisen zeigen die Bedeutsamkeit
und Notwendigkeit einer energieeffizienten Gesellschaft auf.

Inhalt

In dieser Diplomarbeit wurden ausgewahlte As-
pekte zur EinfUhrung eins Energiemanagement-
systems EMS gemal3 DIN EN ISO 50001 am Fraun-
hofer-Institutszentrum Dresden 1ZD betrachtet.
Dazu zahlen die Entwicklung einer normkonfor-
men energetischen Bewertung, die umfassende
energetische Datenaufnahme sowie die Ermitt-
lung und Bewertung von aussagekraftigen Ener-
gieleistungskennzahlen. Zudem wurden Energie-
effizienzmallnahmen und Optimierungsmal3nah-
men zur EinfUhrung, Verbesserung und Zertifizie-
rung des EMS entwickelt.
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In Zusammenarbeit mit den Fraunhofer-Instituten IKTS, IWS, IFAM, FEP
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Dokumentierte Methodik zur normkonfor-
men energetischen Bewertung des I1ZD

Dokumentation der
versorgungs-

bestehenden Energie-
und Messstruktur in Uber 50
Grundlagendokumenten
Ergebnisse der umfassenden energetischen
Bewertung des 1ZD von 2019 bis 2021:
% Aufnahme aller relevanter Energietrager
gemald Gegenstromverfahren
% Durchfuhrung und Auswertung von 24
mobilen sowie weiteren 520 stationdren
Elektroenergiemessungen
% ldentifizierung und Kategorisierung von
103 wesentlichen Energieeinsatzen SEU's
% Ermittlung aussagekraftiger Energie-
leistungskennzahlen EnPl's sowie deren
vergleichende Bewertungen
31 OptimierungsmalRinahmen mit einem Ge-
samtvolumen von ca. 1 Mio. € zu den The-
menschwerpunkten Verantwortlichkeiten, Da-
tenaufnahme, Energieeffizienz, Klimaneutrali-
tat und Zertifizierung mit prognostizierten,
jahrlichen Einsparungen von 1280 MWh,
175 Tsd. € und 145 t CO,-aq.-Emissionen
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