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Motivation und Zielstellung

Fur die Energiewende sind netzunabhangige Kalteanlagen von Vorteil. Gleichzeitig bietet ein
maoglichst unabhangiger Betrieb wirtschaftliche Vorteile fur den Betreiber. Ziel der Arbeit
war es daher, das Anlagenverhalten zu analysieren und Grundlagen fur eine
prognosebasierte Steuerung zu liefern.
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Vereinfachtes RI-Schema der betrachteten Kihlanlage
Ergebnisse
FUr eine prognosebasierte Steuerung wurden die Abhangigkeiten des Warme-/Kaltebedarfs
der einzelnen Lager identifiziert und hinsichtlich ihrer Starke bewertet. Die Kaltemaschinen

wurden anhand verschiedener Kennzahlen bewertet und Vorschlage flr einen optimierten
Betrieb erarbeitet.
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Bedarf des Frischelagers Uber der Umgebungstemperatur Kaltebedarfe der Kuhlanlage und deren Verwendung
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