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Ausgewählte Trends im Fernwärmeumfeld

KWK

 Ausbauziel von heute 12 % auf 25 % an der Stromproduktion

 Regenerative Energiequelle Biomasse maßvoll steigern

 Gemeinsames Agieren am Wärmemarkt mit Solarthermie und 
Geothermie

Heizung

 Heizwärmebedarf je m² Wohnfläche drastisch gesunken. LowEx-
Heizsysteme in Neubau und Rekonstruktion Standard

Kälte

 Steigender Kältebedarf durch gestiegene Komfortansprüche und 
Architektur großer Gebäudekomplexe

Trinkwassererwärmung

 Trinkwassererwärmung dominiert sowohl in Anschlussleistung als auch 
im Anteil am Gesamtwärmebedarf

 Exergieniveau der Fernwärme zunehmend bestimmt durch 
Hygieneaspekte bei der Trinkwassererwärmung
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DVGW- Forschungsvorhaben

Schwermetallmigration aus Bauteilen der 
Trinkwassererwärmung

Projektpartner: Institut für Korrosionsschutz GmbH

 Seit 2003 sind Grenzwerte der Trinkwasserverordnung 
nicht mehr am Hauseintritt sondern an der letzten 
Zapfstelle einzuhalten

 Für den Kaltwasserbereich gab es einige Erkenntnisse, 
für den Trinkwarmwasserbereich faktisch keine

 Untersuchungen zur Einhaltung der Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung für

Nickel < 20 µg/l
Blei < 10 µg/l
Kupfer <   2 mg/l  = 2000 µg/l

Schwermetallmigration



Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik ⋅ Professur Energiesystemtechnik und Wärmewirtschaft

Bautzen, 21. April 2010 RÜHLING · TRENDS FERNWÄRME Folie 7

0

20

40

60

80

100

120

140

S0 S1 S2 S0 S1 S2

A - TW kalt B - Trinkwarmwasser

N
i-

M
ig

ra
ti

o
n
 in

 µ
g
/
l

Grenzwert 
Trinkwasserverordnung

Rohr Kupfer 
RohrKunststoff
Rohr nichtrostender Stahl
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Trends Trinkwassererwärmung
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Effizienzsteigerungspotential bei Senkung tTWW um 5 K 

Immer Primat des Schutzes der menschlichen Gesundheit beachten! 

0 15 30

Verluste Hausinstallation

Netzwärmeverluste FW

Wärmepumpen-Effizienz

Effizienz KWK-Strom

Solarthermie-Effizienz 

%



Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik ⋅ Professur Energiesystemtechnik und Wärmewirtschaft

Bautzen, 21. April 2010 RÜHLING · TRENDS FERNWÄRME Folie 10

LowEx-Fernwärme

MULTILEVEL DISTRICT HEATING

Forschungsvorhaben gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
FKZ: 0327400B

Generelle Fragestellung

Möglichkeiten und Auswirkungen der Absenkung der Vor- und/oder 

Rücklauftemperatur – allgemein durch die Absenkung des Exergieniveaus –

auf die Effizienz der Fernwärmeversorgung

F&E-Vorhaben LowEx Fernwärme
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Teilthemen

 TT 1: Komplexanalyse Low Temperature & CHP
 TT 2: Multifunktionale Fernwärmesysteme
 TT 3: Einfluss sinkender Vorlauftemperaturen auf die 

Gebäudetechnik
 TT 4: Software zur Verbesserung der Einsatzchancen 

von Fernwärmesystemen 
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Ganzheitliche Betrachtung von Fernwärmesystemen

Brennstoff Fernwärme Heizkörper
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Effizienz zentrale KWK und Temperaturniveau Fernwärmenetz

Beispiel GuD-AnlageBeispiel GuD-Anlage



Variante Beispiel mHeiznetz QHN Pel QBrennstoff ηel ηges
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(Weiter-)Entwicklung von LowEx-Netz auf Basis TRNSYS-TUD

•Dezentrale Einspeiser
•LowEx HAST

• Wärmepumpe/ Kälteanlage

• Speicher

Anpassung und Erweiterung zur Simulation von Fernwärmenetzen

Kopplung und Entwicklung von Simulationswerkzeugen
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Ziel: LowEx-Fahrweise Netz

Trinkwassererwärmung

SL Speicherladesystem  +E

DF dez. Durchflusssystem +E

WP SL + Wärmepumpe

Fernwärme

BHKW Blockheizkraftwerk

DT Gegendruck-Dampfturbine

Trinkwassererwärmung elektrisch oder über 
Wärmepumpen gestützt?
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KWK und Solarthermie – nicht immer ein Ausschlusskriterium!

Trinkwassererwärmung Speicherladeprinzip 

ηel,TL,m - jahresmittlerer elektrischer Nutzungsgrad 

tVL,FW, Sommer = 65 °C; tVL,FW,Winter = 80°C 

KWK

BHKW

Kleindampfturbine
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Einfluss auf Stromerzeugung in KWK entscheidend!

Trinkwassererwärmung SL- Speicherladeprinzip, WP- Wärmepumpe 

BHKW ηel,TL,m = 0,3; DT ηel,TL,m = 0,28

konv.     tVL,FW, Sommer = 65 °C; tVL,FW,Winter =80°C

Low Ex  tVL,FW, Sommer = 65 °C; tVL,FW,Winter =80°C 
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Software für die Investitionsvorbereitung

Einfach handhabbare, kostenfreie 
Softwarebausteine als Entscheidungshilfen für 
Kommunen und Planungsbüros

a) FreeOpt

Optimierungs-Baustein für die 
Einsatzplanung von Wärme-Erzeugern

b) STEFaN

Netz-Optimierung für die Ausbauplanung

 Entscheidung „pro Fernwärme“ wird 
unterstützt

 Einfach handhabbare Module
 Begleitung durch unsere Experten möglich
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Zukunft: Zentrale KWK und Solarthermie

Außerbetriebnahme des GUD Dieselstraße an den Wochenenden 

Zeitraum Mai bis September

Mittlere FW-Leistung für den Wochenendfall 27 MW

Frühester Beginn OFF-Zeit GUD freitags 20:00 Uhr

Spätestes Ende OFF-Zeit GUD montags 8:00 Uhr

Ersatzbetrieb über eine Kombination aus

 Hochleistungs-Großwärmepumpen

 Solarthermie-Großanlage

 Wochenspeicher

Einbindung von Umweltenergie in das 

Fernwärmenetz der EVH GmbH
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Neue Forschungsmöglichkeiten:  Zentrum für Energietechnik

Erdwärme-
sonden

Heizen und Kühlen

Langzeitvermessung 
oberflächennaher 

Einflüsse im 
innerstädtischen 

Bereich

Fernwärme
Bidirektionale 
Kopplung 

mit dem lokalen 
Fernwärmenetz

Solarthermie
Test neuer 
Vakuumröhren-
technologie

Entwicklung solarer 
Prozesswärmesysteme

Photovoltaik
Architekturintegration

Langzeittests 

Netzrückwirkungen

Modell NARVA-Röhre

Foto: Rühling/Willenberg
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